
Nykyinen ilmanvaihto
(uusittu 2021)
- IV-koneessa tuloilman viilennys
- osassa huoneista jäähdytyskonvektoireita
- nuohous ja säätö
- olosuhteet nykyiset

Nykyinen talotekniikka
(uusittu 2021)
- IV-koneessa tuloilman viilennys
- olosuhteet nykyisenkaltaiset

Lisäksi:
- tilamuutosten vaatimat kanavointi- ja
päätelaitemuutokset
- mahdolliset jäähdytinlaitelisäykset
- erillispoistomuutokset (keittiön siirto)
- Näyttelytilan tuloilman nykyinen kostutus siirretään
uuteen näyttelytilaan

Nykyinen talotekniikka jää käyttöön
rak. 2000

Työtiloja, S2

Aputiloja, S3
tuloilman
viilennyksellä.
Länsisiiven
LVIAJ saneerataan

Näyttelytila, erityisolosuhde
LVIAJ saneerataan

Linjakaivot ovien eteen

Erillispoistot

upotetut
lattiapuhallinkonvektorit

Oviverhopuhallin




